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Torna publico, para efeitos do disposto no artigo 17, ¢ do Decreto Lei n.°
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo DL n® 152/2017, de 7 de
dezembro, os resultados analiticos da qualidade da agua distribuida no
concelho de Santo Tirso, no periodo compreendido entre 1 de julho e 30 de
setembro de 2019 que constam da tabela anexa ao presente edital e dele
fica a fazer parte integrante, constituindo as subsequentes folhas.

E para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado e
publicado nos termos legais.

Santo Tirso e Pagos do Concelho, 09 de janeiro de 2020

O Presidente

ta

Alberto Costa
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Conceiho_Santo Tirso_3T

INDA UA  Controlo da Qualidade da Agua Distribuida Filsasionbio:

100 E .

1,2-dicloroetano** (ugh)

0
Alfa Total**(1) (Bg/l) - 0 0 100 . . - -
Aluminio (ug/) 200 5 5 100 34.2 7.5 0 100
Aménio (mg/l) 0.50 5 5 100 <0.04 0.07 0 100
Antimonio** (pgh) 5.0 0 ] 100 - - - -
Arsénio™ (ugh) 10 0 0 100 - - - -
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 27 27 100 0 0 ] 100
Benzeno®* (ugh) 1.0 0 0 100 - =
Benzo{a)pireno {ug/) 0.010 4] 0 100 - - - -
Beta Total**(1) (Bg/) - 0 0 100 - . - -
Boro™* (mah) 1.0 0 0 100 - - - =
Bromatos** (pg/) 10 1] 0 100 - - - 3
Cadmio** (ug/) 5.0 ] 0 100 - - - -
Calcio (mgf) y 0 0 100 - - - -
Cheiro a 25°C (factor de diluigao) 3 5 5 100 <1 <1 0 100
Chumbeo (ug/) 10 1] 0 100 - - - -
Cianetos** (ug/) 50 1] 0 100 - - - -
Cloretos™* (mg/l) 250 0 0 100 - - - -
Cloro residual (mg/l) - 27 27 100 <0.1 0.9 - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 5 5 100 1] 0 0 100
Cobre (mg/l) 20 0 0 100 - - - -
Condutividade (pS/cm) 2500 5 5 100 56 130 0 100
Cor (mg/l) 20 5 5 100 <5 <5 0 100
Cromio (pg/) 50 0 0 100 - - # =
Dose indicativa total™ (mSw/ano) 0.10 0 0 100 - - k =
Dureza total (mgh) - 0 0 100 - - - -
Enterococos (N/100ml) 0 5 5 100 o 0 0 100
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 27 27 100 0 4] 0 100
Ferro (pgh) 200 0 0 100 - - - =
Fluoretos™ (mg/l) 1.5 0 0 100 - - - o
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ugfl) 0.10 0 0 100 - - - =
Benzo(b)flucranteno (ugh) - ] o] 100 - - - =
Benzo(ghi)perileno (pgh) - 0 o 100 - - - =
Benzo(k)fluoranteno (ugn) - 0 0 100 - - - *
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ugh) s 0 0 100 - - - -
Magnésio (mg/) - 0 0 100 - - - =
Manganés (ugh) 50 1] (4] 100 - - - A
Mercirio®* (ugh) 1 0 0 100 - - - -
Niquel (ugh) 20 0 0 100 - - - -
Nitratos** (mg/l) 50 0 0 100 - - - -
Nitritos (mg/1) 0.5 0 0 100 - - - -
NUmero de colénias a 22°C (N/mi) - 5 5 100 0 32 - -
Nimero de colénias a 37°C (N/mi) - 5 5 100 0 17 - -
Oxidabilidade (mg/l) 5 0 0 100 - - - .
Pesticidas - Total** (ug/) 0.5 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100
Alacioro** (ugh) 0.10 0 o 100 - - - =
Atrazina®* (ugh) - 0 0 100 - - - -
Bentazona** (ug/l) 0.10 0 0 100 - - - -
Clorpirifos™ (ug/l) 0.10 1 1 100 <0.01 <0.01 0 100
Desetilatrazina** (ug/l) 0.1 0 0 100 - - - -
Desetilterbutilazina** (pgh) 0.10 0 0 100 - - - -
Dimetoato™ (pg/L) 0.1 0 0 100 B - - .
Diurao™* (pg/) 0.10 0 0 100 - - - =
Imidaclopride** (pg/l) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 4] 100
Metolacloro®™* (ugiL) 0.1 0 0 100 - - - -
Ometoato** (ug/L) 01 0 0 100 - - - -
Terbutilazina** (pgh) 0.10 0 0 100 - - - -
pH (unidades de pH) 65195 5 5 100 6.5 8.2 0 100
Sabor a 25°C (factor de diluigdo) 3 5 5 100 <1 <1 0 100
Selénio™ (ug/) 10 0 0 100 - - - -
Sédio** (mgh) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos** (mg/l) 250 ] 0 100 - - - -
Tetracloroeteno e tricloroetenc®™ (ug/) 10 0 o 100 - - - -
Tetracloroeteno™ (ug/) - 0 0 100 . - - :
Tricloroeteno™ (ugh) : 0 0 100 - - - =
Trihalometanos-total (THM) (pg/) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (pg/) - 0 0 100 - - - -
Bromoférmio (ugh) - 0 0 100 - - - -
Cloroférmio (ug/) . 0 0 100 ‘ ) : .
Dibromeclorometano (pgf) - 0 0 100 - - - .
Turvagdo (UNT) 4 5 5 100 <0.5 <05 0 100
Observagbes
Os dtados obtidos que a quabdade da agus il no de Santo Tirso estd em conformidade com & legisiaclio em vigor. Para informagSo mais detalhada sobre estes resuftados. por favor dirija-se 80 nosso /Q_
servico de atendimento
Zonas de shastecimento
Santo Tirso QH rtz!lﬂlq
Legenda

* Piano de controlo da qualidade da agua
"Denemdnmnbmln—&,dn.'WW?(Mgu11'1.Mdnpalnl}aml.dn'|52m!7ao?mduamhm.-ImSumehuﬁdmmﬁdnmmdmupﬁmﬂ(ww}nlmakmem.

uma vez que esta & ab por agua rida & Aguas do Norte. Os destes . relativos A referida zona, 880 da responsabiidade da Aguas da Norte
(1) De acordo com o Decrets-Lei n.° 2372016, ot nives de venficagdo para a atividade sifa total e beta total 580, respetivamente, 0,1 Bg/L & 1,0 Bg/L

Diretor Geral
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Codigo:  Concelhe_Santo Tirso_3T

INDA UA  Controlo da Qualidade da Agua Distribuida reicso ot s sosevzor

100

1,2-dicloroetano™ (ygh)

0 0
Alfa Total**(1) (Bg/l) - 0 0 100 - - = =
Aluminio (pg/) 200 4] 0 100 - - - -
Amonio (mg) 0.50 0 0 100 - - - -
Antiménio™ (pa/l) 5.0 0 0 100 - - - -
Arsénio®* (pg/) 10 0 0 100 = = = =
Bactérias coliformes (N/100ml) 0 1 1 100 ] 0 0 100
Benzeno®* (pg/l) 1.0 0 0 100 - -
Benzo(a)pireno (ugfl) 0.010 0 0 100 . - - o
Beta Total**(1) (Ba/l) - 0 ] 100 - - - -
Boro™ (magfl) 1.0 0 0 100 - - # .
Bromatos** (pg/) 10 1] (1] 100 - - - -
Cadmio** (ugh) 50 0 0 100 - - - -
Calcio (mgfl) - 0 0 100 - - - .
Cheiro a 25°C (factor de diluigéo) 3 0 0 100 - - - -
Chumbo (ugh) 10 0 0 100 - - - =
Cianetos** (ug/) 50 0 0 100 - - = =
Cloretos** (mgfl) 250 0. 0 100 - - = =
Cloro residual (mg/1) - 1 1 100 <0.1 <DA - -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100 - - - N
Cabre (mg/l) 20 0 0 100 - - - -
Condutividade (uS/cm) 2500 0 0 100 - - - -
Caor (mg/) 20 0 0 100 “ - " =
Cromio (pg/) 50 0 0 100 - - - -
Dose indicativa total** (mSv/ano) 0.10 0 0 100 - - - -
Dureza total (mgfl) - 0 0 100 - - - .
Enterococos (N/100mi) 1] 0 0 100 - - - ]
Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 1 1 100 0 0 0 100
Ferro (pgf) 200 0 1] 100 - - - =
Fluoretos** (mgfl) 1.5 0 0 100 - - - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/) 0.10 0 ] 100 - - - -]
Benzo(b)fluoranteno (ugh) - 0 0 100 - - - “
Benzo(ghi)perileno (pg/) - 0 ] 100 - - - ]
Benzo(k)fluoranteno (ugh) - 0 0 100 - = - =
Indeno{1,2,3-cd)pireno (ug) - 0 o 100 = - - =
Magnésio (mg/l) - 0 0 100 - - = ]
Manganés (ug/l) 50 0 0 100 - - - -
Merciirio®™ (ugh) 1 0 0 100 - - s -
Niquel (ug/l) 20 0 1] 100 - - = =
Nitratos** {mg/l) 50 0 0 100 - - - .
Nitritos (mgf) 0.5 0 0 100 - - - =
Numero de colénias a 22°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Nimero de coldnias a 37°C (N/ml) - 0 0 100 - - - -
Oxidabilidade (mg/) 5 0 0 100 - - - -
Pesticidas - Total* (ug/) 0.5 0 o 100 - - = =
Alacloro (ug/) 01 0 0 100 - - - =
Atrazina (pgh) 0.10 0 0 100 - - = 8
Bentazona (pall) 0.10 0 0 100 - - - -
Clorpirifos (ug/) 0.1 0 0 100 - - - -
Desetilatrazina (ug/h) 0.1 0 0 100 - - * -
Desetilterbutilazina (ug/) 0.1 0 0 100 - - - «
Dimetoato 0.10 0 0 100 - - - -
Diurdo (pgh) 0.1 0 0 100 - - - -
Imidaclopride (pgfl) 0.1 0 o 100 - - - -
Metolacloro (ug/) 0.10 0 0 100 - - - -
Ometoato (pgh) 0.10 0 0 100 - - - -
Terbutilazina (ug/) 0.1 0 0 100 - - - -
pH (unidades de pH) 65|95 0 0 100 - - - -
Radéao (Bg/) 500 0 0 100 - - - -
Sabor a 25°C (factor de diluigéo) 3 0 0 100 - - - =
Selénio*™ (ugh) 10 0 0 100 - - - -
Saodio® (mg) 200 0 0 100 - - - -
Sulfatos*™ (mg/) 250 0 0 100 - - - -
Tetracioroeteno e tricloroeteno®™* (ug/l) 10 1] 0 100 - - - -
Tetracloroeteno™ (ug/l) x 0 0 100 - - - -
Tricloroeteno®* (ugh) - (1] o] 100 - - - -
Trihalometanos-total (THM) (ug/) 100 0 0 100 - - - -
Bromodiclorometano (ugh) - 1] 1] 100 - " % »
Bromoférmio (pg/l) - 0 0 100 - = £ s
Cloroférmio (pgh) . 0 0 100 - - = T
Dibromoclorometano (ugf) - 0 ] 100 - 2 & =
Turvagdo (UNT) 4 0 0 100 - - & 2
Observagdes
Os oblidos d que 8 i da Agua di no he de Santo Tirso esta em conformidade com a legislagBo em vigor. Para informago mals detalhada sobre estes resultados, por faver dirfa-se a0 nesso
servigo de atendimento
Zonas de abastecimanto J-
Loteamentio do Facho
Logenda AJMLIQaM

* Piana de controlo da qualidade da agua
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por Agua ida em alta (nfo se aplica & zona de abastecimento Loteamento do Facho),
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Diretor Geral




